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POM. PRZYGOTOWANIA 
PACJENTA

21,09m² Wykładzina PVC

02 STEROWNIA
12,51m² Wykładzina PVC

01 GABINET MR
31,42m² PVC

04 POM. TECHNICZNE
12,34m² Wykładzina PVC

07 POK. PIELĘGNIAREK
15,64m² Wykładzina PVC
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2,34m² Wykładzina PVC
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1,97m² Wykładzina PVC

K8

K2

K1

K5 K7

K6

K10 K12

K16 K16A

K15K14

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO PATIO

PATIO

PATIO PATIO

K3

K4

PATIO

PATIO

K17 K18

K13A

K13
K19

WE 
28

WE 
29

WE 
30 WE 

31

WE 
32

WE 
33

K20K21

PATIO
z 

dachem
przeszklonym

PATIO
z 

dachem
przeszklonym

PATIO
z 

dachem
przeszklonym

SZKLANY 
DACH

Przekrycie dachu NRO
Konstrukcja R30
Przekrycie dachu RE 30

Hol spełniający funkcję 
drobnej sprzedaży o 

wysokości powyżej 3,3 m

Strefa pożarowa Budynek A
Strefa 9-kondygnacyjna
Powierzchnia piętro I:  4407 m2

Powierzchnia strefy:  55000 m2

Kategoria zagrożenia ludzi ZL I +ZL II +ZLIII
Klasa "B " odporności pożarowej

Niebieską linią 
pokazana ewakuacja 
na poziomie parteru

Niebieską linią 
pokazana ewakuacja 
na poziomie parteru

Czerwoną linią  pokazany 
alternatywny kierunek
ewakuacyjny w stanie 
wyższej konieczności

Klatka schodowa K6
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K1
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K2
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K3
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K4
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K8
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K7
Wydzielona pożarowoi oddymiana

Klatka schodowa K5
Wydzielona pożarowoi oddymiana
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DATA :Opracował:
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RYS. NR :Nazwa:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 367/98

Załącznik graficzny:

4 Budynek A - poziom 1

30

H

60

G

CSP

3.6

Drzwi, okna ppoż.
EI60 - zewnetrzne,
EIS60 wewnetrzne 

Drzwi, okna ppoż.
EI30 - zewnetrzne,
EIS30 wewnetrzne 

Gaśnica
Hydrant wewnętrzny
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
Ręczne otwieranie klap dymowych

Centrala Sygnalizacji Pożarowej

Ściana ppoż REI 120
Ściana ppoż REI 60
Obudowa szachtu EI60

Nr strefy pożarowej

Legenda

Numery klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są 
zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do 
dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony 
przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w 
Łodzi” opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony 
Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono 
stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy 
po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie. 

K5 Nr klatki schodowej

Kierunek Ewakuacji

S Drzwi dymoszczelne

Przegroda dymoszczelna z 
materiałów niepalnych

KW Panel wyniesiony CSP

Numer strefy względnego 
bezpieczeństwa 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "A"

Poziom 1

Sugerowny kierunek ewakuacji pacjentów na 
łóżkach przed przekroczeniem parametrów 
krytycznych na drodze ewakuacyjnej


